
 
 

Техническое заключение по результатам 

проверки квартиры в ЖК ХХХХХХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 
1. Введение 

2. Нормативно-техническая документация 

3. Выявленные нарушения 3.1. Кухня-Гостиная 3.2. Балкон 3.3. Прихожая 

4. Рекомендации 

5. Заключение 

6. Приложение: фотофиксация нарушений 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дата и место составления: ХХ ХХ 202Х года, г. Москва 

Полный адрес объекта: г. Москва, ХХХХХХХХХ; ЖК ХХХХХХ 

Площадь квартиры: ХХХ,Х м² 

Застройщик: ООО СЗ ХХХХХ, Группа компаний ХХХХХХХ 

Покупатель: ФИО, гражданин (страна) 

Эксперт строительного контроля: Инженер строительного контроля ФИО 

Наименование организации: ООО «МетрКлик», ИНН: 9703085068, КПП: 

770301001, ОГРН: 1227700232462, Юридический адрес: 123022, г. Москва, 

пер. Столярный, дом 3, к.13, подъезд 2, 3 эт., Телефон: +7(495)120-25-25, 

Сайт: www.metrklik.ru, СРО-П-185-16052013 № 2065 

Состав документации: Перечень предоставленных застройщиком 

документов: БТИ, План архитектурный, (названия документов). 

 

 

Введение  
Проверка проведена ХХ ХХ 202Х года с целью оценки качества строительства 

и ремонта квартиры. Объект осматривался на соответствие нормам, с 
фиксацией дефектов в различных помещениях. Все нарушения 

документированы с фотофиксацией. 

 

Нормативно-техническая документация  
Оценка качества проводилась на основе следующих нормативов: 

• Оконные блоки и витражное остекление: 

• ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия. 

http://www.metrklik.ru/


 
 

• ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия. 

• ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 
стеновым проемам. Общие технические условия. 

• ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия. 

• ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и 

дверных блоков. 

• ГОСТ 34378-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и 

двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к 

результатам работ. 

• ГОСТ 30246-2016 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-

декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. 

• ГОСТ 21519-2022 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

• ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 

ограждающих конструкций. Технические условия. 

• ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические 

условия. 

• Дверные блоки: 

• ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие 

технические условия. 

• СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 Двери внутренние из древесных 
материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным 

характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и 

требования к результатам работ. 

• ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия. 



 
 

• ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические 

условия. 

• Отделка помещений (полы, стены, потолки, облицовка плиточными 

материалами): 

• СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. 

• СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 

• ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе 

древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические 

условия. 

• ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные 

поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия. 
• ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия. 

• ВСН 50-96 Инструкция по облицовке стен керамическими и 

полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках. 

• Электрооборудование: 

• ПУЭ "Правила устройства электроустановок. Издание 7". 

• СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа. 

• Вентиляция: 

• СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

Выявленные нарушения  
Ниже приведены дефекты, обнаруженные в ходе проверки. Каждый пункт 

сопровождается описанием и фотофиксацией.  

 



 
 

Кухня-Гостиная  
• Обнаружены сколы на портале входа ФОТО  

• следы заделки примыканий к стенам ФОТО 

• Дефекты шпона на острове кухни ФОТО 

• царапины на металлических ножках столешницы ФОТО 

• не закрепленный профиль примыкания ФОТО 

• сколы и затертости на фасадах кухни ФОТО  

• фасады не отрегулированы ФОТО  

Балкон  
• Выявлены следы реставрации оконного профиля ФОТО  

• царапины и сколы ФОТО 

• повреждение стекла (выбоина)ФОТО  

Прихожая  
• Обнаружены дефекты покраски из-за недостаточно подготовленной 

основы и локальной реставрации ФОТО 

• Некачественно сформированный стык половых покрытий и 

загрязнения, впитавшиеся в камень. ФОТО 

• Сколы на внутренней части шкафа. ФОТО 

• Домофон установлен с отклонением от горизонтали. ФОТО  

Спальня  
… 

 

Рекомендации  
На основе выявленных нарушений рекомендуем: 



 
 

• Заменить поврежденные уплотнители окон и устранить мосты холода 

путем изоляции проблемных мест. 

• Удалить химические загрязнения с оконных рам и отполировать 
царапины. 

• Проверить работоспособность клапанов вентиляции и смонтировать 

каналы согласно инженерным расчетам. 

• Устранить нарушения монтажа канализационного стояка. 

• Потребовать устранение всех указанных выше замечаний со стороны 

застройщика в течение 30 дней. 

• Провести повторную проверку после исправлений. 

Заключение  
Проект квартиры содержит нарушения нормативных требований, связанные 

с качеством отделки, монтажа и материалов. Для безопасной эксплуатации 

объекта необходимо устранить все дефекты.  

 

Инженер строительного контроля: ФИО /____________/ 

Контакты: +7 ХХХХХХХХХ 

Дата: ХХ ХХ ХХХХ 

Печать организации: [Изображение печати] 

Исполнительный директор ООО «МетрКлик»:  

 

Для консультации звоните: +7 (495) 120-25-25. 

 
 


